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Wyjasnienia dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
W przetargu nieograniczonym na zadanie
pn. ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ulicy

Przemyslowej 16B”

‘ W zwigzku z prowadzonym postgpowaniem na zadanie pn. ,,Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ulicy Przemyslowej 16B” i ztozonym

zapytaniem:

e instalacje elektryczne wewnetrzne:

1) Przedmiar pkt 1 dz. I -jakie wneki pod rozdzielnice elektryczne nalezy powigkszy¢ w ilosci
15%5,7%0,3dm3?

2) Przedmiar pkt 15 dz. 1139 dz.2 - czy te ilosci gruzu do wywiezienia (11,6m3 i 7,2m3) powstale z
wykucia bruzd sg wiasciwe?

3) Przedmiar pkt 16 dz. 1, 40 dz.2 i 62 dz.3 - czy ilosci (facznie 24,85m2)przygotowane;j recznie
zaprawy do zaprawiania bruzd sg wlasciwy? Do przygotowania tej zaprawy potrzeba ponad 4,7 tony
cementu i ponad 27m3 piasku.

4) Przedmiar pkt 25 dz. | - czy wycenia¢ kuchenki czteropalnikowe? Jezeli tak, to prosimy o podanie
blizszych danych: moc ptyt grzewczych, moc piekarnika, czy indukcyjne czy elektryczne.

5) W ktérym pkt Przedmiaru wycenia¢ montaz szafy z uktadami pomiarowymi? Pkt 26 i 28 dz. |
dotyczg montazu rozdzielnic elektrycznych o masie do 20kg, natomiast szafa z uktadami
pomiarowymi ma wymiary 2080%1520*250mm i jest duzo ciezsza.

6) Przedmiar pkt 31 dz. 1 - co oznacza okreslenie "Wyprowadzenie WLZ z uktadu pomiarowego" -
Ikpl. kalkulacja wiasna? Jezeli chodzi o ukiadanie kabli YKY 5xI0mm2 do rozdzielnic
mieszkaniowych, to prosimy o podanie sposobu ukiadania tych kabli.

7) Czy w instalacji oswietlenia mieszkan wycenia¢ oprawy oznaczone w PW jako: zyrandol 5x60W,
kinkiet fazienkowy Ix40W, IP44 i plafoniera 2x60W, IP20, czy w wycenie ujaé tylko wypusty
zakonczone kostka?

8) Brak w Przedmiarze w instalacji odgromowej puszek zlacza kontrolnego. Czy ujmowaé w
wycenie?

9) Przedmiar pkt 90 dz.6 - czy dla instalacji fotowoltaicznej wykonywaé osobne uziemienie, czy nie
wystarczy uziemienie instalacji odgromowej?

10) Brak w Przedmiarze montazu dzwonkéw. Czy ujmowaé w wycenie?

11) Brak w Przedmiarze montazu grzejnikow elektrycznych. Czy wyceniaé?



e Instalacje elektrvezne zewnetrzne:

1) Przedmiar pkty 12 1 13 dz.1 - czy ilosci slupow i wysiegnikow (po 6 szt.) wykazane w tych
pozycjach sa whasciwy? W PW zaprojektowano 13 slupéw i w poz. 14 Przedmiaru wystepuje montaz
26 szt. opraw LED, a w poz. 11 ujety jest montaz uziemienia 13 slupow.

2) Czy wpoz. 21 dz.2 Przedmiaru "Ukladanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych"
nalezy uja¢ kabel miedziany YKY 4x70mm2? Jezeli tak, prosimy o korekte, bo masa takiego kabla
katalogowo wynosi 3,127 kg/m.

3) W Projekcie Wykonawczym w pkcie 1.4 opisane jest uktadanie kabla YKYY 4x70mm2 w rurze fi
HOmm, natomiast w Przedmiarze pkt 20 dz.2 jest: "ulozenie rur ostonowych gladkich dwusciennych
sr. 75mm" Prosimy o korekte.

4) Brak jest w Przedmiarze pozycji na uktadanie kabla oswietleniowego w rurach (35m + 7m)

5) Brak jest w Przedmiarze pozycji na ukladanie kabla wiz YKY 4x70mm2 w rurze (7m).

Odpowiedzi

e instalacje —elektryczne wewnetrznée: '
1) Nalezy wykona¢ wneki pod rozdzielnice zgodnie z projektem technicznym.
2) Zmienia sig ilosci wywiezienia gruzu na 1,6m3 oraz 2,2m3 (zgodnie z modyfikacja
przedmiaru poz. 15 dz. 1 i poz. 40 dz.2)

3) Zmienia sig ilosci zaprawy na 5,85 m3(zgodnie z modyfikacja przedmiaru poz. 16 dz. 1 i poz.
41 dz.2 oraz poz. 64 dz. 3))
4) Kuchnie elektryczne 4-palnikowe z piekarnikiem o zasilaniu 400V.

5) Nalezy wyceni¢ uktady pomiarowe. Pozycja nr 27 w kosztorysie okresla wycene rozdzielnicy
gltéwnej wraz z uktadami pomiarowymi.

6) Pozycja ta okresla roboty zwigzane z wyprowadzeniem WLZ z ukfadu pomiarowego — zatem
roboty z tym zwigzane a nie ukladanie kabli WLZ (zgodnie z modyfikacja przedmiaru
poz. 32 dz. 1)

7) Wyceni¢ nalezy oprawy a nie wypusty.

8) Nalezy ujmowaé w wycenie (zgodnie z modyfikacja przedmiaru poz. 79 dz. 4)

9) Wykona¢ osobne uziemienie.

10) Ujmowa¢ w wycenie (zgodnie z modyfikacja przedmiaru poz. 50 dz. 2)

11) Ujmowa¢ w wycenie (zgodnie z modyfikacja przedmiaru poz. 26 dz. 1)

e Instalacje elektrvezne zewnetrzne:

W zwiazku z powyzszymi zapytaniami przedmiar branzy elektrycznej zostat zmodyfikowany przez
zmiang pozycji lub ich dodanie, w zwiazku z powyzszym prosze o wycene zgodnie ze
zmodyfikowanym przedmiarem branzy elektrycznej zewnetrzne;j.
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